Netz 230V~ AC 50 Hz 1+ 1+—1+HO5RN-F4G 4x0,75

m Objektbezogene Schaltplane sind Gbergeordnet !!!
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P Steckerkupplung

Motor

Yy Steckerkupplung
I +—HO5RN-F4G 4x0,75
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Netz Motor

Motorsteuergerat
Typ: 3620.43.000

Zentral Lokal
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Netz Motor

Motorsteuergerat
Typ: 3620.43.0000
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Gruppe AB

Gruppe Auf
Zentral Ab

Zentral Ab

Zentral Auf

Zentral Auf
+24V

+24V
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+24V veriegelt

+24V veriegelt

2.1 & 3.1 nur bei Gruppenbildung anschlieen

Vorschriften durchfihren.
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Motornummer Leitungsquerschnitte sind Empfehlungen

Tatsachliche Leiterquerschnitte sind geman
Spannungsfall und EVU Vorschriften zu wahlen

B
P
P
Jalousierastschalter
O 0 HL-Teileservice I
o P"HL Teileservice, e, Prinzipplan—Klemmenbelequngsplan
Hinweise: . - Legende: 26125 Oldenbur Motorsteuergerdt Rastlogik
Nach Anschlussarbeiten von Rohrmotoren richtige N=JY (ST) Y 4x2x0.8mm@ 0441-205579—
Drehrichtung der Motoren feststellen. @7 e v e 3620430000/1 0
4@ G=HO5RR-F 4 G 0.75mm? sw UV-besténdig / Halogenfrei .
. oo ®/ J = Kupplungssystem Stak/Stas3 Kunde:
Motoren nicht parallel schalten sonst Motorbeschadigung. 4@ P= Bedienungselement Leitungs— u. AnschluBplan der Sonnenschutzanlage
Geratezugangséffnungen vorsehen und Einbauorte ®/ @ Motorstevereinheit
kennzeichnen.
@V@g\@ . 2020—HL—-00/ BI. 1
Schutzschaltung bzw. Nullung nach den értlichen EVU- engeselz werden 3620.43.0000,/10 _ Bearb.: Koch
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